纯水处理系统石英砂更换服务采购需求
概述：
医院现有纯水处理系统1套，设计处理产水量20T/H。配套石英砂过滤罐2个（单罐填充量1.65吨）。根据设备维护手册，当前石英砂已到更换周期，为了保障医院医疗用水的水质达标和正常运行，进行对2套石英砂过滤罐里的石英砂采购更换服务。预算：16000元。

二、采购需求明细：

	名称
	技术要求
	数量
	备注 

	                     石英砂
	净水型石英砂粗中细；
2、高纯度精制石英砂（SiO₂≥99%）以上；
3、无杂质、无粉化、颗粒度均匀；
	3.3吨
	 1个罐33包 50公斤/1包

                     


    备注;报价含人工费、运输费、安装调试费、检测费、税金等所有费用。
三、供应商要求：

1、具备水处理耗材销售及技术服务经营范围；

2、石英砂需提供材质检测报告；

3、施工人员需持健康证及水处理设备的操作；

4、施工期间保障医院医疗正常用水运行，做好设备防护及清洁；

5、做好旧砂清理、罐体冲洗、新砂填充、系统调试及水质检测送水样；
6、提供有资质第三方浊度水质检测报告；（石英砂罐出口水浊度<1度）
7、更换下来的旧石英砂由供应商带回处理；
